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	设备名称
	单位
	数量

	1
	电气火灾监控系统
	套
	1

	2
	CO2（红外）传感器
	台
	2

	3
	O2传感器
	台
	4

	4
	CO传感器
	台
	2

	5
	疏散图像记录系统
	套
	1

	6
	人员疏散软件
	套
	1


2、技术标准和要求
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	名称
	详细技术指标及功能需求
	单位
	数量

	1
	电气火灾监控系统 
	液晶显示，能带8路剩余电流传感器和2路测温式传感器，支持独立工作方式，支持~220V或直流24V两种供电方式。
	套
	1

	2
	CO2（红外）传感器
	0~50VOL.%
	台
	2

	3
	O2传感器
	0~25VOL.%
	台
	4

	4
	CO传感器
	0~10000ppm
	台
	2

	5
	疏散图像记录系统
	包括数字高清红外枪型摄像机(1080P百万像素）、摄像机支架、大功率POE供电交换机、十六路项目型NVR、中心交换机、高清监控专用硬盘等
	套
	1

	6
	人员疏散软件
	pathfinder Floting license 永久授权、软件光盘、电子版 license
	套
	1


3、质保要求
硬件设备质保1年，软件永久授权且3年内免费升级；需提供详细的售后服务方案；
上述技术要求和其他要求，仅作为报价人编制响应性文件和参加谈判时之参考。通过谈判，最终确定符合采购需求的技术指标及相关要求。

